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Verlegerichtung

LEGENDE

Grundstiucksentwdsserung vorhanden

DN 200 - KG PVC-U - 24,59 - 0.67 % Regenwasserleitung als Kunststoffgrundleitung
= O aus Polyvinylchlorid, Nennweite DN 200,

-~ 24,59 m lang, mit 0.67 % Gefdlle verlegt
fJ Regenwasserschacht aus Beton DN 1000
0 Regenwasserschacht aus PEHD DN 400 (Uponalschacht)
DN 100 16.0 - 1.5 % Schmutzwasserleitung als Kunststoffgrundleitung
= N aus Polyvinylchlorid, Nennweite DN 100,
A 16,00 m lang, mit 1.50 % Gefdlle verlegt
fJ Schmutzwasserschacht

DN 200 = KG PVC-U - 24,59 - 0.67 % Mischwasserleitung als Kunststoffgrundleitung
==

N aus Polyvinylchlorid, Nennweite DN 200,

~ 24,59 m lang, mit 0.67 % Gefdlle verlegt

fJ Mischwasserschacht aus Beton DN 1000

o Mischwasserschacht aus PEHD DN 400 (Uponalschacht)

— == — Drdnage Lichtgraben,
Drdnleitung DN 125 mit Kontrollschacht DN 315

Hohenangaben
o 59.75 Deckenhohe alt = neu
o 59.75 Deckenhohe neu
o  59.75 Bestandshohe
200 % . .
= Oberfldchengefdlle neu
200 % . .
= Oberfldchengefdlle vorhanden
Sonstiges
D/OKD = Deckel/Oberkante Deckel Schacht
FR = Fallrohr Regenwasser
H1 = Leitungshaltung mit Nummer
RS = Rohrsohle
S1 = Schacht mit Nummer
SA = Rohrsohle Ausgang Schacht
SE... = Rohrsohle Eingang Schacht

Fldchenbefestigungen geplant

> p— 0 ¢ ¢ c—

| Pflasterbelag Execk braun, Quadratstein braun
Mittelsteinverband Bereich Fahrgasse Pausenhof — Gesamtaufbau 60 cm (Bkl Vi)

A Verschluss der Sickerdffnungen mit Quadratsteinen (Farbe braun)

| Pflasterbelag Execk braun, Quadratstein anthrazit

Mauerverband Bereich fuBldufige Belastung Pausenhof — Gesamtaufbau 40 cm
Verschluss der Sickerdffnungen mit Quadratsteinen (Farbe anthrazit)

sandgeschldmmte Schotterdecke in Einfachbauweise
Baumgquartiere — Gesamtaufbau 15 cm

Anpassarbeiten vorhandener Fldchenbefestigungen
Leitungs— und Rinnentrassen, Pflasterregulierung, Anpassarbeiten

Rollkies 8/16

Traufstreifen, Kiesbeete fiir die Sedumbepflanzung

_HH_ schiittbeschichteter Kunststoffbelag aus Polyurethan
Streetballfliche (Basketball)

Rasengittersteine

Anpassbereiche Behindertenstellpldtze

= Schlackepflaster

Anpassbereich Behindertenstellplégtze

Rindenmulch 0/80

Baumaquartiere, Ersatzpflanzungen

Neuanlage Rasenflachen

Rasenfldchen, einschlieBlich Oberbodenauftrag

Wiederherstellung Rasenfldchen

Rasenfldchen, ohne Oberbodenauftrag (Umkehrfrdsen)

Laubbdume vorhanden

Ersatzpflanzungen LaubbGume
Neue Arten gemdB Projektabstimmung vom 17.11.2011:

1 Birke, 1 Gingko, 1 Hainbuche, 1 Robinie,
1 Schwarzerle, 1 Schwarzpappel, 1 Silberweide
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Nr. Art der Anderung Datum Name

Vermessungsunterlagen: Koordinatensystem:

Topographie: Digitale Stadtgrundkarte 1:500, Stand: 2007 Lagestatus 150
Herausgeber: Stadt Dessau—RoBlau, Vermessungsamt GauB—Kriiger

Katasterdaten: Flurstiicksgrenzen der Liegenschaftskarte 1:1000, Stand: 02/2009 [(G/K 42/83 (3)]
Herausgeber: LVermGeo Sachsen—Anhalt

Leitungsbestand: Leitungsbestand der DVV, Stand: 06/2009 Héhenstatus 160 [NHN]

Ergdnzungsvermessung:  Stadt Dessau—RoBlau, Vermessungsamt, 06862 Dessau—RoBlau

Alle MaBe sind vom Auftragnehmer voll verantwortlich zu Lliberpriifen. Ab—
weichungen von den ortlichen Gegebenheiten sind sofort der Bauleitung mitzuteilen !

nature—project

Landschaftsarchitekten Thomas Poser
Ferdinand—von—Schill-Str. 5 — 06844 Dessau—RoBlau

Bauobjekt:

Generalsanierung Sekundarschule "Am Rathaus”

im zukiinftigen Schulstandort RingstraBe 48 Fon: 0340—75899113
RingstraBe 48, 06844 Dessau—RoBlau Fax: 0340—75899113
Bauherr:

Stadt Dessau—RoBlau www.nature—project.eu

Amt flr zentrales Gebdudemanagement landschaftsarchitektur@nature—project.eu
Gustav—Bergt—Str. 1, 06862 Dessau—RoBlau
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Lph. 5: Bauentwurf Pausenhof 1:200
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